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Aula 2º ciclo 1
B2.1
51,45 m²

Aula 2º ciclo 2
B2.2
50,95 m²

Aula 2º ciclo 3
B2.3
50,05 m²

Aula 2º ciclo 4
B2.4
50,05 m²

Aula 3º ciclo 1
B3.1
50,05 m²

Aula 3º ciclo 2
B3.2
51,00 m²

Aula 3º ciclo 3
B3.3
55,50 m²

Aula 3º ciclo 4
B3.4
51,55 m²

Aseos  3
B11.3
24,05 m²

Aseos  4
B11.4
24,05 m²

Aula p. grupo 4
B4.4
24,35 m²

Aula p. grupo 3
B4.3
24,35 m²

Aula Informática
B6
50,05 m²

Aula Idiomas
B7
50,05 m²

Circulaciones 5
F1.5
159,30 m²
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Aula Música 
B5
50,50 m²

Cuarto de limpieza 2
D3.2
6,35 m²

Almacén 2

D1.2
3,95 m²

Circulaciones 6
F1.6
5,65 m²

Telecomunicaciones 1
D9.1
5,05 m²

COTA +4.15
COTA +4.15

Patinillo instalaciones
D10.2
9,00 m²
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climatización-suelo radiante-primera

SITUACIÓN: PARCELA QL1-B U.A. U.E.51.01 CAMINO DE LA PLATA SGR. DE 5605801 BURGOS

IC04PLANO DE INSTALACIONES
lorenzo muñoz vicente
arquitecto

Castilla y León
Junta de

Consejería de Educación

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN BARRIO VILLIMAR DE BURGOS
EXPEDIENTE : A2018/000418 - junio 2019

N

LEYENDA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - SUELO RADIANTE

CIRCUITO SUELO RADIANTE

TUBERÍA CONEXIÓN COLECTOR - SUELO RADIANTE

COLECTOR SUELO RADIANTE

16

escala A1 1:125  A3 1:250
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