
m. limpiom. limpio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 PELD. SUBEN 4.15 M
 (h 28.0 cm

/ch 17.29 cm
)

COTA -0.40

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00

84p
128p (bloqueo SE1)

SE.6

M
áx. recorrid

o: 19.1m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.6
Aula infantil 6
superficie:     50.75 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.6
Aseo infantil 6
superficie:     5.50 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2
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M
áx. recorrid

o: 26.7m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.5
Aula infantil 5
superficie:     50.55 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.5
Aseo infantil 5
superficie:     5.60 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2

M
áx. recorrid

o: 34.3m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.4
Aula infantil 4
superficie:     50.55 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.4
Aseo infantil 4
superficie:     5.60 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2

M
áx. recorrid

o: 27.7m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.3
Aula infantil 3
superficie:     51.30 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.3
Aseo infantil 3
superficie:     5.60 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2

82p
126p (bloqueo SE1)

SE.5

M
áx. recorrid

o: 19.3m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.3
Aula infantil 3
superficie:     50.75 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.2
Aseo infantil 2
superficie:     5.60 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2

M
áx. recorrid

o: 27.2m
<35m

Recor. alternativo: 14.4m
<25m

A1.1
Aula infantil 1
superficie:     50.75 m²
ocupación DB-SI: 2 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

28 p

2 p A3.1
Aseo infantil 1
superficie:     5.60 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

0p
44p (bloqueo SE1)

SE.8

91p
135p (bloqueo SE1)

SE.7

60p
96p (bloqueo SE3)

SE.4

10p
55p (bloqueo SE1)

SE.9

SE.10

8p
18p (bloqueo SE9)

309p
345p (bloqueo SE3)

SE.1

125p
169p (bloqueo SE1)

SE.2

286p
330p (bloqueo SE1)

SE.3

Máx. recorrido: 17.8m<35m

Recor. alternativo: 14.4m<25m

32 p
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Máx. recorrido: 33.1m<35m

Recor. alternativo: 15.9m<25m
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F1.3
Circulaciones 3
superficie:     154,75 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  16

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

1.
66

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

1.
66

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

2.
58

Máx. recorrido: 20.5m<35m
Recor. alternativo: 10.5m<25m

C9
AMPA
superficie:    21.60 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  3

B9
Biblioteca
superficie:     70.85 m²
ocupación DB-SI:   2 m²/p
nº personas:  36

Máx. recorrido: 18.1m<35m
Recor. alternativo: 2.2m<25m

Máx. recorrido: 32.3m<35m
Recor. alternativo: 15.1m<25mMáx. recorrido: 24.3m<35m

Recor. alternativo: 16.1m<25m

C7
Sala profesores
superficie:    47.75 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  5

C5
Sala de visitas
superficie:    14,45 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

C6
Secretaria
superficie:    29.70 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  3

C1
Despacho dirección
superficie:    15.05 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

C2
Despacho Jefe Estudios
superficie:    12.95 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

C3
Despacho secretariado
superficie:    13.00 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

C4
Despacho Orientación
superficie:    18.00 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

2 p

2 p

2 p

3 p

5 p

2 p

C8.1
Aseos profesores 1
superficie:    5.25 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

2 p

C8.2
Aseos profesores 2
superficie:    5.25 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  2

F1.2
Circulaciones 2
superficie:     29.95 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  3

C10
Conserjería
superficie:    16.70 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  2

2 p

EXTINTOR

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

D8
CGD
superficie: 6.00 m²
ocupación nula

Máx. recorrido: 33.1m<35m
Recor. alternativo: 7.7m<25m

Máx. recorrido: 34.8m<35m
Recor. alternativo: 8.1m<25m

P.
 E

I2
 4

5 
- C

5

Local de riesgo especial bajo
Resistencia paredes y techos EI 90

M
áx

. r
ec

or
rid

o:
 1

9.
4m

<3
5m

Re
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r. 
al
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rn
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iv

o:
 1

1.
2m

<2
5m

36 p

36 p

3 p

C8.3
Aseos profesores 3
superficie:    5.05 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

M
áx. recorrido: 18.4m

<35m

Recor. alternativo: 4.4m
<25m

D1.3
Almacén 3
superficie:     3.00 m²
ocupación DB-SI: 40 m²/p
nº personas:  1

2 p

1 p

M
áx. recorrido: 21.9m

<35m

Recor. alternativo: 9.9m
<25m

E2
Cocina
superficie:     65.10 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  7

7 p
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81p
162p (bloqueo SE1)

SE.11

1.51

Máx. recorrido: 27.5m<35m
Recor. alternativo: 4.1m<25m

1.
70

1.
70

Máx. recorrido: 19.6m<35m
Recor. alternativo: 8.8m<25m

F1.7
Circulaciones 7
superficie:     11.20 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  2

2 p

1 p

D1.1
Almacén
superficie:     34.85 m²
ocupación DB-SI:  40 m²/p
nº personas:  1

F1.4
Circulaciones 4
superficie:     17.10 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  2

D2.2
Vestuario 2
superficie:    5.60 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

D3.1
Cuarto de limpieza 1
superficie:     4.45 m²
ocupación nula

D2.1
Vestuario 1
superficie:    5.60 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

Máx. recorrido: 8.1m<35m
Recor. alternativo: 4.1m<25m

Máx. recorrido: 10.9m<35m
Recor. alternativo: 4.1m<25m

2 p

2 p

E1
Cocina
superficie:     243.10 m²
ocupación DB-SI:  1.5 m²/p
nº personas:  162

81 p

81 p

81p

F1.1
Circulaciones 1
superficie:     252.10 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  26

13 p

184p
350p (bloqueo E2.2)

166p
350p (bloqueo E2.1)

8p

8p

12p

28p 56p 84p28p

36p

65p

16p81p

30p

A2
Aula Usos múltiples infantil
superficie:    63,50 m²
ocupación DB-SI:  2 m²/p
nº personas: 32

91p

20p25p

197p 13p

9 p

B11.3
Aseos 3
superficie:     24.10 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  9

9 p

B11.4
Aseos 4
superficie:     24.10 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  9

M
áx. recorrid

o: 19.6m
<35m

Recor. alternativo: 8.2m
<25m

M
áx. recorrid

o: 13.4m
<35m

Recor. alternativo: 8.2m
<25m

B1.1
Aula 1º ciclo 1
superficie:     50.05 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

Máx. recorrido: 21.1m<35m
Recor. alternativo: 13.9m<25m

13p

9p 9p

22p

B1.2
Aula 1º ciclo 2
superficie:     50.05 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

Máx. recorrido: 29.1m<35m
Recor. alternativo: 13.9m<25m

B1.3
Aula 1º ciclo 3
superficie:     50.05 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

Máx. recorrido: 32.6m<35m
Recor. alternativo: 13.9m<25m

B1.4
Aula 1º ciclo 4
superficie:     50.25 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 26 p
nº personas:  26

Máx. recorrido: 24.6m<35m
Recor. alternativo: 13.9m<25m

B8
Sala de usos múltiples
superficie:    118.75 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
nº personas:  80

40 p 40 p

80 p

40p

Máx. recorrido: 26.6m<35m
Recor. alternativo: 15.6m<25m

Máx. recorrido: 31.5m<35m
Recor. alternativo: 15.6m<25m

B10
Almacén recursos
superficie:    25.45 m²
ocupación DB-SI:  40 m²/p
nº personas:  1

M
áx. recorrid

o: 16.5m
<35m

Recor. alternativo: 9.3m
<25m

1 p

1p

M
áx

. r
ec

or
rid

o:
 2

5.
4m

<3
5m

Re
co

r. 
al

te
rn

at
iv

o:
 1

0.
3m

<2
5m

M
áx

. r
ec

or
rid

o:
 2

1.
2m

<3
5m

Re
co

r. 
al

te
rn

at
iv

o:
 1

0.
3m

<2
5mB4.3

Aula p. grupo 3
superficie:     24.90 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 14 p
nº personas:  14

B4.4
Aula p. grupo 4
superficie:     24.35 m²
ocupación DB-SI: 1.5 m²/p
ocupación R.D: 14 p
nº personas:  14

14p40p 14p

Máx. recorrido: 28.1m<35m
Recor. alternativo: 1.7m<25m

Máx. recorrido: 7.9m<35m
Recor. alternativo: 2.1m<25m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24
 P

EL
D.

 S
UB

EN
 4

.1
5 

M
 (h

 2
8.

0 
cm

/c
h 

17
.2

9 
cm

)

162 p

B12.1
Gimnasio
superficie:    200.55 m²
ocupación DB-SI:  5 m²/p
nº personas:  41

B12.2
Vestuario 1
superficie:    20.75 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  7

B12.3
Vestuario 2
superficie:    20.90 m²
ocupación DB-SI:  3 m²/p
nº personas:  7

B12.4
Almacén
superficie:    8.20 m²
ocupación DB-SI:  40 m²/p
nº personas:  1

B12.4
Despacho profesor
superficie:    5.25 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  1

B12.6
Aseo
superficie:    4.95 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

B12.7
Vestíbulo
superficie:    7.75 m²
ocupación DB-SI:  10 m²/p
nº personas:  1

M
áx. recorrid

o: 31.3m
<35m

Recor. alternativo: 18.6m
<25m

M
áx. recorrid

o: 27.9m
<35m

Recor. alternativo: 15.2m
<25m

7 p

7 p

1 p

3 p

M
áx. recorrid

o: 17.1m
<35m

Recor. alternativo: 15.1m
<25m

Máx. recorrido: 21.2m<35m
Recor. alternativo: 8.5m<25m

Máx. recorrido: 18.9m<35m
Recor. alternativo: 6.2m<25m

7p

14p

15p

18p

41p

19p 60p

D5
Abastecimiento
superficie: 9.00 m²
ocupación nula

D4
Cuarto de calderas
superficie: 29.50 m²
ocupación nula

D7
Grupo Electrógeno
superficie: 11.30 m²
ocupación nula

D6
Grupo contra incendios
superficie: 5.50 m²
ocupación nula

EXTINTOR

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

Local de riesgo especial medio
Sala de calderas

Comunicación directa con el exterior 
Resistencia paredes y techos EI 120

Detector térmico

EXTINTOR

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

Local de riesgo especial bajo
Grupo electrógeno

Comunicación directa con el exterior 
Resistencia paredes y techos EI 90

Local de riesgo especial bajo
Cuarto Grupo contra indencios

Resistencia paredes y techos EI 90

EXTINTOR

AENOR

Producto

Certificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

Comunicación directa con el exterior 

3p

32p

2p

4p

6p

F2.1
Cortavientos 1
superficie:     9.00 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  1

1 p

F2.2
Cortavientos 2
superficie:     6.10 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  1

1 p

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

502 P

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

502 P

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

0.82

E3
Cuarto de basura
superficie: 4.05 m²
ocupación nula

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

332 P

1.
19

1.19

1.
67

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

334 P

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

0.82
Apertura rápida

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

0.
83

0.
83

0.
83

0.
83

1.
19

SALIDA
Implanorm

799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

1.191.191.19

1.70

1.190.830.83

2.68

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

E2.1-428 P

E2.2

E1.2

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

E2.2-376 P

2.32

1.19

0.
82

0.
82

0.82

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

0.83

0.83

0.
83

0.
83

0.
83

0.
83

0.
83

0.83

1.
19

1.
19

1.66

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

332 P

1.72

Apertura rápida

Apertura rápida

A
pertura rápida

0.83

1.19

0.
82

A
pe

rtu
ra

 rá
pi

d
a

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

0.
82

A
pe

rtu
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 rá
pi

d
a

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

162 P

0.
83

1.19

0.
83

1.19

0.
83

0.83

0.83

0.82

ESPACIO EXTERIOR SEGURO
ESPACIO EXTERIOR SEGURO

NO UTILIZAR EN CASO

DE EMERGENCIA
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OCUPACIÓN REAL:
1.168 personas

CAPACIDAD
EVACUACIÓN

332 P

B11.5
Aseos 5
superficie:     3.10 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

B11.6
Aseos 6
superficie:     3.05 m²
ocupación DB-SI: 3 m²/p
nº personas:  2

2 p

2 p

2 p

2 p D9.2
Teleco
superficie: 3.80 m²
ocupación nula
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 4

5 
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e riesgo especial bajo
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es y techos EI 90
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AENOR
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1 p

13 p 22p

Máx. recorrido: 14.3m<35m
Recor. alternativo: 8.9m<25m

8p

Máx. recorrido: 29.1m<35m
Recor. alternativo: 7.7m<25m

Máx. recorrido: 27.6m<35m
Recor. alternativo: 7.7m<25m
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OCUPACIÓN P.BAJA:
790 personas
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26p 66p 80p
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2 p

F1.8
Vestibulo indep.
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ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  1
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COTA ±0.00

F2.3
Cortavientos 1
superficie:     7.45 m²
ocupación DB-SI: 10 m²/p
nº personas:  1
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P. BAJA - cumplimiento DB-SI

SITUACIÓN: PARCELA QL1-B U.A. U.E.51.01 CAMINO DE LA PLATA SGR. DE 5605801 BURGOS

SI02PLANO DE ARQUITECTURA
lorenzo muñoz vicente
arquitecto

Castilla y León
Junta de

Consejería de Educación
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SEÑALIZACIÓN

SALIDA DE RECINTO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EXTINTOR

PULSADOR DE ALARMA

NO UTILIZAR EN CASO

DE EMERGENCIA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico
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SIN SALIDA
Implanorm
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AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

SIN SALIDA
NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL - (INSTALACIONES)

SECTOR DE INCENDIO 1 - (USO DOCENTE-ADMINISTRATIVO) - PLANTA BAJA Y PRIMERA

SALIDA DE EDIFICIO - SALIDA DE PLANTA

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

20 p OCUPACIÓN ESTIMADA DE CADA LOCAL

EXTINTOR MANUAL DE CO2

EXTINTOR MANUAL DE EFICACIA 21A-113B

PARED DELIMITADORA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL 
RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIDA

PULASADOR DE INCENDIOS

SIRENA BITONAL

INSTALCIÓN DE ALARMA - CENTRAL DE INCENDIOS

ALUMBRADO EMERGENCIA

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

LEYENDA

OCUPACIÓN TOTAL
AMPLIACIÓN PRIMARIA:
302 personas

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN
CAPACIDAD

EVACUACIÓN
216 P

OCUPACIÓN ESTIMADA POR ZONAS

PUNTO RECORRIDO ALTERNATIVO

OCUPACIÓN ESTIMADA 194p
248p (bloqueo S2)

ESPACIO EXTERIOR SEGURO

ÁREA DE APROXIMACIÓN BOMBEROS

20 p OCUPACIÓN RECORRIDO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN BARRIO VILLIMAR DE BURGOS
EXPEDIENTE : A2018/000418 - junio 2019
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